WODOCIAGI I KANALIZACJA Spolka z o.0. Dzierzoniow 15-01-2021
ul. Kiliniskiego 254 58-200 Dzierioniow

- LABORATORIUM e

— ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniéw PCA
== aull tel./fax 74/832-37-06 POLSKIE CENTAUM
Certyfikat 15O 9 001 e-mail: plwwik.dzierzoniow.pl BERCRTACA
Certyfikat 1SO 14 001
Certyfikat PN-N 18 00 1 %
Sprawozdanie z badan nr 07/w/z/21 ol
Monitoring kontrolny - parametry grupy A AB 756
\ “l.H'll'“‘ .
Zleceniodawea: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z o0.0., _{-\‘S__J/H/”@'
Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice i‘lﬁﬂ
Protokél przyjecia probki: 10/w/21 L~
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny : "’«,/,ﬁ\\&“
Data rozpoczecia badan: 12-01-2021
Data zakoneczenia badan: 15-01-2021 zlecenie nr: 12/w/21

Prabke pobral : zleceniodawea, zgodnie ze "Skrécong instrukejg pobierania probek wody do badan
mikrobiologicznych i fizyvkochemicznych' F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019. Brak informacji o planie pobierania

probek.
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje z protokolu prayjecia nr 10/w/21 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania probki: Tqpadla 58

Data pobrania: 12-01-2021

Badany obiekt: prébka wody z sieci wodociggowej

Kod probki 14/w/z
zawor czerpalny w budynku
mieszkalnym
Badana cecha [ Metoda [ NDs” Wynik | Jedmosika [ Niepewnosé

BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE

Metnos¢ PN-EN 1SO 7027-1:2016- A | 021 NTU -
i 09, pkt. 5.3

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <59 mg/| -

metoda C+Ap1:2015-06 PvCo
Smak PL-B-02 wydanic | z dnia - ikceptiml"." l":t'-’ z-0 - -

Konsumentow | bez
01.12.2016 nieprawidiowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie | z dnia - ;*Ct'l"ﬂ“ﬂ'"\'f}f;" 7-0 - -
onsumentow | bez
01.12.2016 nieprawidlowych zmian

Stezenie jonow wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 72 - -
pomiar w 25°C
Przewodnosé elektryczna wlasciwa PN- EN SO 27888:1999 A 2500 340 puS/em -
pomiar w 25°C

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN [SO 6222:2004 A bez nieprawidlowych 7 jtk/Iml -

rmian
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml
12+A1:2017-04
Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Jik/100ml -
12+A1:2017-04

n Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12,2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

2
"pomzcj granicy oznaczalnosci
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Sprawozdanie z badan nr 07/w/z/21 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badani nieakredytowanych.

Literka ,,A"” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzqee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

Wyniki z badania odnosza sie wylgcznie do badanych obiektow.

Stwierdzenie zgodnosei z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nicakredytowanych .

Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia
30.12.2020 r..

Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan:

- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Izb

"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inna zasade podejmowania decyzji."
LJACy W) ¢ 4 Yz)

Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

Koniec sprawozdania
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