WODOCIAGI I KANALIZACJA Spdtka z 0.0. Dzierzoniéw 16-04-2021
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniow

LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow PCA
: S tel./fux 74/832-37-06 POLSKIE CENTRUM
Certyfikat 1SO 9 001 e-mail: pl@wwik.dzierzoniow.pl BESREIA
Certyfikat 1SO 14 001
Certyfikat PN-N 18 00 1 %
Sprawozdanie z badan nr 430/w/z/21 ot
Monitoring kontrolny - parametry grupy A AB 756
(powtdrka)
Zleceniodawca: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice h\.&_j_/; %,
Protokél przyjecia prébki: 245/w/21 m
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny L
Data rozpoczgcia badan: 13-04-2021 "4,4@\\3‘
Data zakoiiczenia badan: 13-04-2021 zlecenie nr: 12/w/21

Prébke pobral : zleceniodawca, zgodnie ze ""Skréocong instrukeja pobierania prébek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019.

Brak informacji o planie pobierania probek.

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje z protokotu przyjecia nr 245/w/21 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania probki: SUW Strzelce (uzdatniona)

Data pobrania: 13-04-2021

Badany obiekt: prébka wody uzdatnionej

Kod probki 517/wiz
zawor czerpalny na SUW
Badana cecha [ Metoda | NDS" Wynik | Jednostia | Njepewnosé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mangan PL-B-16 wydanie | z dnia A 50 <20? pg/l -
12.05.2014
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 18.0 mg/l -
02.06.2017

b Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07,12.2017 (Dz.U, 2017, poz. 2294),
) ponizej granicy oznaczalnosci
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badarn objete zakresem akredytacji.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzqee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr
AB 756 wydanym przez PCA.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych .

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia 30.12.2020 r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrz.}Tna.ma spra\mzdama z badan.

w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz U. 2017, poz. 2294).

WK ,‘h Z 0.0 w Pzie fowie
"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inng zasad¢ podejmowania decyzji." L M e ‘
Zatwierdzil: 'Ag; erkdWeka'Vercowska
Otrzymuja:
Zaktad Ustug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0, Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
a/a

Koniec sprawozdania

[F-1/PL-7.8 Data wydania: 15.04.2019 | Nr wydania: 1 1/1
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Sprawozdanie z badan nr 454/w/z/21

Monitoring kontrolny - parametry grupy A
(powtérka)

Zleceniodawca: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z o.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
Protokél przyjecia prébki: 255/w/21

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badan: 15-04-2021

Data zakoinczenia badan: 15-04-2021 zlecenie nr: 12/w/21

Probke pobral : zleceniodawea, zgodnie ze "Skrécong instrukcja pobierania préobek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019.

Brak informacji o planie pobierania prébek.

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu probki.

/“\ -
/"fufu\“\

Informacje z protokolu przyjecia nr 255/w/21 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania probki: SUW Strzelce (uzdatniona)

Data pobrania: 15-04-2021

Badany obiekt: prébka wody uzdatnionej

Kod probki 541/wiz
zawoér czerpalny na SUW
Badana cecha | Metoda | NDS” Wynik | Jednostka [ Nijepewnosé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mangan PL-B-16 wydanie | z dnia A 50 <20? g/l -
12.05.2014
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - <0,04” mg/l -
02.06.2017

! Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
A ponizej granicy oznaczalnosci
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium

- Niniejsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr
AB 756 wydanym przez PCA.

- Niepewno$é wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspotezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych .

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jako$ci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia 30.12.2020 r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inng zasad¢ podejmowania decyzji."

Zalwx*ierd;j% ) ’gr wikarkowska
trz; ;
Zaklad Ustug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0, Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
a/a

Koniec sprawozdania

|F-1/PL-7.8 | Data wydania: 15.04.2019 | Nr wydania: 1 1/1 e
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Sprawozdanie z badan nr 442/w/z/21 sl
Monitoring przegladowy - parametry grupy B AB 756
(powtérka)
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Zleceniodawca: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z o0.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
Protokél przyjecia probki: 250/w/21

.
u\“\ ‘

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny L
Data rozpoczecia badaii: 14-04-2021 RS
Data zakonczenia badan: 14-04-2021 zlecenie nr: 12/w/21 =
Prébke pobral : zleceniodawca, zgodnie ze ""Skrécong instrukcja pobierania prébek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019.
Brak informacji o planie pobierania prébek.
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.
Informacje z protokotu przyjecia nr 250/w/21 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: Biala 47
Data pobrania: 14-04-2021
Badany obiekt: probka wody z sieci wodociggowej
Kod probki 529/wiz
zawoOr czerpalny w budynku
mieszkalnym
Badana cecha I Metoda | NDS" Wynik | Jednostia | Njepewnosé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <20% pg/l -
12.05.2014
Chlor wolny © PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 0,3 <0,04% mg/l -
02.06.2017

1) Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 ponizej granicy oznaczalnosci
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium

- Niniejsze Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr
AB 756 wydanym przez PCA.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych .

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia 30.12.2020 r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Osoba autoryzujaca Sprawozdani ZWadan | OTY :L
- badania fizykochemiczne: Tzahe N
u]’/(-’{l \fuumz

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 22\9@5“‘ - '_ \

"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inng zasad¢ podejmowania decyzji." g1l in2
Zatwierdzil: Ag ‘a\{fcrkowska
Otrzymuja:
Zaktad Uslug Wodnych 1 Komunalnych Sp. z 0.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
a/a

Koniec sprawozdania

|F-1/PL-7.8 Data wydania: 15.04.2019 | Nr wydania: 1 1/1 ]
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Sprawozdanie z badan nr 410/w/z/21 Saatt
AB 756
Zleceniodawca: Zaklad Ustug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice .\"\""""x

l‘,

g
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Protokél przyjecia probki: 241/w/21

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data rozpoczecia badan: 12-04-2021

Data zakonczenia badan: 15-04-2021 zlecenie nr: 12/w/21 AN
Probke pobral : zleceniodawca, zgodnie ze ""Skrécong instrukejg pobierania prébek wody do badan

mikrobiologicznych i fizykochemicznych' F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019.

Brak informacji o planie pobierania probek.

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

0 ‘\“

Informacje z protokotu przyjecia nr 241/w/21 podane przez tleceniodawce:
Miejsce pobrania probki: Tqpadla Dz. nr 407 hydrant

Data pobrania: 12-04-2021

Badany obiekt: prébka wody z sieci wodociggowej

Kod prébki 493/wiz
zawor czerpalny na hydrancie
Badana cecha | Metoda | NDS? Wynik | Jednostia | Niepewnosé
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 A bez nieprawidlowych 1 jtk/Tml -
zmian

Obecnosé i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -

12+A1:2017-04
Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -

12+A1:2017-04
Obecnosé i liczba enterokokéw kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jtk/100ml -

metoda FM

n Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07,12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

- Ninigjsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr
AB 756 wydanym przez PCA.

- Niepewnos$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakoséci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia 30.12.2020 r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Osoba autoryzujaca Sprawezda
- badania mlkrobloioglczne Izab¢1 |

Stwierdzenie zgodnoscx z‘ wymagamaml. Badane cechy zgodne z _wymagﬂtﬂaﬂﬁ pkreslonyml

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294), . el

"Organ oceniajgcy wyniki moze mie¢ inng zasadg podejmowania decyzji." (7 li,{-j‘/; ata_Werk
Zatwierdzil &y erkowska

Otrzymuja:

Zaklad Ustug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0., Strzelce 15A. 58-124 Marcinowice

a/a

Koniec sprawozdania

F-1/PL-7.8 Data wydania: 15.04.2019 | Nr wydania: 1 1/1
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Sprawozdanie z badan nr 411/w/z/21 b
AB 756
Zleceniodawca: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z o.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice g,

re

(

Protokél przyjecia probki: 241/w/21
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

b/ 2,
gz( 7
dt

Data rozpoczgcia badan: 12-04-2021 f,///:\_::‘-é‘
Data zakoiiczenia badai: 15-04-2021 zlecenie nr: 12/w/21 o may
Probke pobral : zleceniodawca, zgodnie ze "'Skrécong instrukcja pobierania préobek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019.
Brak informacji o planie pobierania prébek.
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu probki.
Informacje z protokotu przyjecia nr 241/w/21 podane przez tleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: Tgpadta Dz. nr 415 hydrant
Data pobrania: 12-04-2021
Badany obiekt: prébka wody z sieci wodociggowej
Kod probki 494 /wiz
zawor czerpalny na hydrancie
Badana cecha ] Metoda ] NDSs” Wynik | Jednostka [ Nijepewnosé
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 1SO 6222:2004 A bez “iePfﬂ‘_‘f:d'DWYCh nie wykryto | jtk/Iml -
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml
12+A1:2017-04
Obecnosé i liczba enterokokow kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jtk/100ml -
metoda FM

1 Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

- Niniejsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badarn objete zakresem akredytacyi.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr
AB 756 wydanym przez PCA.
Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia 30.12.2020 r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawezego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu-14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanig, 7
- badania mikrobiologiczne: 1zabg

a‘ r\c}%/ﬁ
Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami: Badane cechy zgodne z wymagamaml"okreslonyml

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294), RATO
WIK, S z p.o w Dzie niowie

"Organ oceniajgcy wyniki moze mie¢ inng zasadg podejmowania decyzji." . W ] (T
Zatwierdzil' ‘Aghta Werkowska™' " =10

Otrzymuja:

Zaklad Ustug Wodnych i Komunalnych Sp. z 0.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

a/a

Koniec sprawozdania
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