WODOCIAGI I KANALIZACJA Spdtka z o.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniéw
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierioniow
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat ISO 9 001
Certyfikat 1SO 14 001
Certyfikat PN-N 18 00 1

Sprawozdanie z badan nr 2160/w/z/18

Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawca: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z o.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
Protokol przyjecia probki: 844/w/18

Dzierzoniow 22-11-2018
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Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny ib\*‘eg/uﬁ
Data rozpoczecia badan: 19-11-2018 ?,/7;—__\\‘\;3
Data zakoficzenia badan: 22-11-2018 zlecenie nr: 35/w/18 St
Prébke pobral : zleceniodawca, zgodnie ze ""Skrécong instrukejg pobierania probek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-5.7. Brak informacji o planie pobierania prébek.
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.
Informacje z protokotu przyjecia nr 844/w/18 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: Tgpadia 58
Data pobrania: 19-11-2018
Badany obiekt: prébka wody z sieci wodociggowej
Kod probki 2338/w/iz
kurek czerpalny w domu -
kuchnia
Badana cecha | Metoda | NDS" Wynik [ Jednostka | Niepewnosé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 027 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <57 mg/l -
metoda C+Apl:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - tkWPmmgy b z-0 - -
onsumentow 1 bez
01.12.2016 nieprawidiowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01122016 B
Stezenie jonoéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 6.9 - -
pomiar w 25°C
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa PN- EN ISO 27888:1999 A 2500 338 uS/cm -
pomiar w 25°C
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN SO 6222:2004 A bez "i'«P':“i‘::'DWYCh 5 jtk/Iml -
Obecno$é i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Obecno$¢ i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jti/100ml -
12+A1:2017-04

n Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
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