WODOCIAGI I KANALIZACJA Spolka z o.0. Dzierzoniow 10-11-2023
ul. Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzonioéw
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Certyfikat 1SO 45001 .W
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Sprawozdanie z badan nr 1840/w/z/23 LA
Monitoring kontroln arametr A AB 756
g W .
Zleceniodawea: Zaklad Uslug Wodnych i Komunalnych Sp. z o.0., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice .,..,/;/:/qu.\\\\w\
Protokol przyjecia probki: 870/w//23 g
Stan probki acm.an_.nmo._.&. do laboratorium: przydatny \\\\..x\.w/r:i///:
Data rozpoczecia badan: 07-11-2023 .s;.\_._x_r?,/
Data zakoinczenia badan: 10-11-2023 zlecenie nr: 34/w/23
Probke pobral : przedstawiciel zleceniodawcy - Dariusz Lenski - zas§wiadczenie z dnia 28.11.2022 wydane
przez WSSE we Wroclawiu, zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.
Informacje z protokolu priyjecia nr 870/w//23 podane przez dleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: Tapadla 58
Data pobrania: 07-11-2023
Badany obiekt: prébka wody z sieci wodociggowej
Dane dostarczone przez klienta mogq wplywac na wainosc wynikow.
Kod probki 2189/w/z
zawor czerpalny w budynku
mieszkalnym
ﬁ Badana cecha Metoda warto§¢ Wynik/ | Jednostka | Niepewnosé
odniesienia rezultat
_ (wymaganie)"
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnos¢ PN-EN 1SO 7027-1:2016- A 1 0,82 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4? mg/1 1
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - .H_wp_m____usﬂ_a Eﬁ.w z-0 - -
01.12.2016 nieprawidlowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie | z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 5__”“””_“““”“%”,\3_ HHNE:
Stgzenie jonow wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 i) - -
pomiar w 25°C
Przewodno$¢ elektryczna whasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 322 uS/em -
pomiar w 25°C
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 1SO 6222:2004 A 9 itk/1m -
Liczba bakterii grupy coli PN-EN [SO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Liczba enterokokow kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 Jtk/100ml -
metoda FM

U Wartosé odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszczalna wartosé lub zakres zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)

I rezultat ponize)/ 7 sranicy oznaczalnosci metody
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